Overdimensionering
door klimaatbewust

" NIEUWE REFERENTIEJAREN

De veranderingen in het buitenklimaat kunnen

niemand zijn ontgaan. De opwarming sinds de
afgelopen decennia en mogelijke toekomst-
scenario’s, waarin het opwarmen van de aarde
centraal staat, zijn onder de aandacht gebracht
door onder andere Al Gore, het IPCC en het
KNMIL.

Op basis van deze kennis is besloten dat het
referentieklimaatjaar 1964-1965 van De Bilt
('64-'65) niet meer voldoet voor klimaatinstal-
latieberekeningen voor huidige ontwerpen en
ontwerpen in de toekomst. De levensduur van
klimaatinstallaties wordt tenslotte geschat op
15-30 jaar. Om tot een nieuw klimaatjaar te
komen, werd een normcommissie samenge-
steld. In afwachting van het resultaat van de
normcommissie werd in de praktijk al regel-
matig gebruik gemaakt van warmere jaren bij
het ontwerpen van installaties. In het bijzonder
1995 en het tijdelijke jaar TEMPREF van TVVL
en ISSO werden hiervoor toegepast.

Inmiddels is enige tijd geleden NEN
5060:2008 verschenen. In deze norm zijn drie
klimaatjaren samengesteld voor tempera-
tuuroverschrijdingsberekeningen. Deze jaren
kennen een overschrijdingskansvan 5,2 en 1%
in het koelseizoen. Waarschijnlijk zal het jaar
RA2008T2, met kans van 2 % dat de werkelijk
optredende temperatuur hoger zal zijn, naar
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voren worden geschoven als vervanging voor
het oude referentieklimaatjaar '64-'65.

% KLIMAATJAARBEINVLOEDT
INSTALLATIEONTWERP
De invloeden van warmere klimaatjaren op de
ontwerpen van klimaatinstallaties zijn veelvul-
dig onderzocht. Zo bestaat een groter risico op
condensatie bij systemen met plafondkoeling
of betonkernactivering en kan minder ‘koude’
worden geladen bij bodemopslagsystemen
door middel van droge koelers. Maar warmere
klimaatjaren leiden voornamelijk tot een
hogere benodigde koelcapaciteit. Dit is een
gevolg van een toename van de warmtebelas-
ting door infiltratie, transmissie en eventueel
zoninstraling. Daarnaast zal nachtventilatie
minder effectief zijn en zal meer moeten
worden ontvochtigd.
Een warmer klimaatjaar kan dus grote
gevolgen hebben voor het dimensioneren van
klimaatinstallaties. Dit dimensioneren hangt
echter niet alleen af van het klimaatjaar, maar
net zo goed van de gekozen criteria!

I/ SAMENHANG KLIMAATJAAR
EN CRITERIA

In het 'verleden’ werd '64-'65 beschouwd als

goed referentiejaar. Dit was een gemiddeld jaar

[1] met enkele aaneengesloten perioden van

koude en warme dagen die voldoende werden
geacht, ook voor temperatuuroverschrijdings-
berekeningen. Bij het ontwerpen werd dit
referentiejaar meestal toegepast in combinatie
met één van de volgende ‘bekende’ criteria:
- maximaal 100 overschrijdingsuren boven
een temperatuur van 25 °C of 25,5 °C,
- maximaal 150 gewogen overschrijdingsuren
boven een PMVvan 0,5.
Ook de beoordeling van het binnenklimaat
volgens de ATG-methode [1] is gerelateerd
voor een gemiddeld jaar. Zo komt ATG-klasse
B bijvoorbeeld redelijk overeen met het crite-
rium van de gewogen overschrijdingsuren. Uit
de praktijk is gebleken dat met deze combi-
natie van klimaatjaar en criteria veel klimaa-
tinstallaties zijn ontworpen met voldoende
koelcapaciteit.

/. NIEUW REFERENTIEJAAR,
NIEUW CRITERIUM?
Gezien de stijgende trend in de optredende
buitentemperaturen, lijkt het noodzakelijk
het oude referentiejaar '64-'65 te vervangen
door een warmer en representatiever jaar. Dit
warmere jaar zal uiteraard leiden tot hogere
benodigde koelvermogens. In plaats van een
nieuw representatief gemiddeld jaar, met
voldoende aaneengesloten warme dagen,
is echter gekozen voor een relatief warm
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